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Шаг 1. Выбор контроллера
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Шаг 2. Конфигурирование контроллера
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Шаг 3. Выбор коммуникационного модуля
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Шаг 4. Выбор шлюза
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Шаг 4. Выбор компонентов SWD
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Организация связи между контроллером 
и системой SmartWire-DT

Вариант 2
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C:\Program Files (x86)\Common Files\CAA-Targets\Eaton Automation\V2.3.9 SP3\PLCConf

Сохраняем GSD- файл в деректории:

Шаг 1. Генерация GSD-файла
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Шаг 2. Выбор GSD-файла из списка
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Шаг 3. Компоненты SWD
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